
LAVANDERIA

CIRCULAÇÃO

DEPÓSITO

RECEBIMENTO

COZINHA

WC F

REFEITÓRIO

CIRCULAÇÃO

CALÇADA

WC M

PÁTIO

LOUÇAS USADAS

CALÇADA

CIRCULAÇÃO

CI-1

CG-1

CI-2CI-3

PVC Ø 100 - i=2% PVC Ø 100 - i=2%PVC Ø 100 - i=2%PVC Ø 100 - i=2%SEGUE P/ REDE
EXISTENTE

P
V

C
 Ø

 1
0
0
 -

 i=
2
%

 Ø 50 Ø 50

 Ø
 5

0
 Ø

 5
0

 Ø
 5

0

 Ø
 7

5

 Ø 50

 Ø
 1

0
0

 Ø
 50

 Ø 50

 Ø
 5

0

 Ø 50

CV-1
Ø50

RG

RG

RG

Ø
 2

5
Ø

 2
5

Ø 25

Ø
 2

5

RG

Ø 25Ø 25

AF-3
Ø25

AF-2
Ø25

AF-4
Ø25

AF-1
Ø32

ÁGUA PLUVIAL
SEGUE P/ 

AF 50 mm

A
F

 5
0
 m

m

AF
Ø50

CP-5

CP-4

P
V

C
 Ø

 1
0
0
 -

 i=
2
%

P
V

C
 Ø

 1
0

0
 -

 i=
2
%

PVC Ø
 100

P
V

C
 Ø

 1
0
0

P
V

C
 Ø

 1
0
0
 -

 i=
2
%

RESERVATÓRIO
VEM DO 

AP-1
Ø100

AP-2
Ø100

CP-1 CP-2

CP-3

CP-7 CP-6

PVC Ø 100 - i=2%PVC Ø 100 - i=2%PVC Ø 100 - i=2% PVC Ø 100

AF
Ø50

AF 1
Ø32

AF 3
Ø25

AF 4
Ø25

AF 50 mm

AF 2
Ø25

AF 50 mm

A
F

 5
0
 m

m

A
F

 2
5
 m

m

AF 32 mm

A
F

 3
2
 m

m

AP 4
Ø100

AP 3
Ø100

PVC Ø 100

PVC Ø 100

A
F

 5
0

 m
m

AP 2
Ø100

AP 1
Ø100

AP 5
Ø100

AP 6
Ø100

.15 .60 .15

Projeção Grelha

PLANTA

Entrada

.1
5

.6
0

.1
5

Saída

CORTE AA

Tijolo maciço

Ø 100 min.

Entrada
Ø 100 min.

Entrada
i=2%

Concreto Ø 100 min.
  Saída

1
.0

0
 m

áx
.

.0
6

.1
0

V
ar

iá
ve

l

Grelha metálicaTampa concreto

.70

.7
0

TAMPA

.15 .60 .15

Projeção Tampa

PLANTA

Entrada

.1
5

.6
0

.1
5

Saída

CORTE AA

Tijolo maciço

Ø 100 min.

Entrada
Ø 100 min.

Entrada
i=2%

Concreto Ø 100 min.
  Saída

1
.0

0 
m

á
x.

.0
6

.1
0

V
ar

iá
ve

l

Tampa concretoTampa concreto

.70

.7
0

TAMPA

Limpeza

i=2%
i=2% N.A

Tampa de concreto - 8cm

Tubo de ventilação Alça retrátil

Saída

Concreto 

.2
0

(C
)6

0
V

ar
.

V
á

ria
ve

l

Entrada
.12

.60

.12

.1
2

.6
0

.1
2

e= 8,0 cm

Caixa de InspeçãoCI

CV Coluna de Ventilação

Caixa Sifonada c/ ralo

Tubulação Água Pluvial

Ralo seco

Tubulação de Esgôto

Caixa de PassagemCP

AP Coluna de Água Pluvial

Tubulação Água Fria na parede

Tubulação Água Fria

AF Coluna de Água Fria

Ramal Esgoto

Ramal Ventilação

Ramal Esgoto
Primário

Ramal Esgoto

Secundário

Secundário

  Coluna de
Ventilação

Tubo de Queda

DETALHE CAIXA DE GORDURA
1 : 25Escala

DETALHE CAIXA DE INSPEÇÃO
1 : 25Escala

DETALHE CAIXA DE PASSAGEM
1 : 25Escala

PLANTA DE COBERTURA
1 : 75Escala

PLANTA BAIXA
1 : 75Escala

LEGENDA

DETALHE COLUNA DE VENTILAÇÃO
1 : 33Escala

AMMOC

Obra:

Local da Obra:

Conteúdo:

Responsável Técnico:

Desenho: Área Total:Data:

Assinatura Responsável Técnico Assinatura Prefeito(a) Municipal

Aprovações:

Rua Roberto Trompowski,68  -  2º andar / Tel: 49 3522-2800  -  www.ammoc.org.br  -  e-mail: ammoc@ammoc.org.br  -  Joaçaba/SC

A n a J ú l i a U . d e C a r v a l h o - E n g . C i v i l - C r e a / S C 1 0 5 . 2 9 5 - 8
A n d r é B r i t o D o t t i - E n g . C i v i l - C r e a / S C 1 6 2 . 2 3 7 - 5
D e n i r N a r c i z o Z u l i a n - E n g . C i v i l - C r e a / S C 5 0 . 8 0 5 - 8
F á b i o Z i l i o C a r o n - E n g . C i v i l - C r e a / S C 1 4 0 . 6 4 2 - 7
L u c a s F . B a l e s t r i n - E n g . A g r ô n o m o - C r e a / S C 1 5 6 . 7 4 3 - 7
M a x M o o s h a m m e r - E n g . C i v i l - C r e a / S C 1 3 9 . 1 6 4 - 0
S u e l l e n K a r i n e C e r v e l i n - E n g . C i v i l - C r e a / S C 1 6 6 . 9 3 3 - 0

Escala:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TREZE TÍLIAS

ÚNICA

André Beal Agosto / 2021 Indicada (s)

2ª ETAPA - ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ FILOMENA RABELO

RUA DR. IVO D'AQUINO  - CENTRO - TREZE TÍLIAS - SC

PLANTA BAIXA
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Quaisquer alterações consulte os responsáveis técnicos:

DETALHES CONSTRUTIVOS
PLANTA DE COBERTURA

810,03 m²
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