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GRADE DE FERRO

Planta Baixa
Escala: 1/20

1.
20

m

0.90m

BARRA DE FERRO
Ø 8,00 mm

TUBOS 

 Ø300mm
DE CONCRETO

 Ø400mm

BLOCO ESTRUTURAL
EM CONCRETO

EMBOÇO
ESP. 1,00cm

A A

B
B

BARRA DE FERRO
Ø 8,00 mm

Detalhe da Ferragem
Escala: 1/20

BOCA DE LOBO - TIPO I - Ø300mm/Ø400mm

0.10m 1.00m 0.10m

1.20m

V
a

ri
áv

e
l

V
a

ri
áv

e
l

1
.5

0m
-2

.2
5

m

0.15m 0.90m 0.15m

1.20m

0
.1

7
m

CONCRETO
FCK = 20MPa

CONCRETO
FCK = 15MPa

Corte BB
Escala: 1/20

CONCRETO
FCK = 20MPa

CONCRETO
FCK = 15MPa

Corte AA
Escala: 1/20
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GRADE DE FERRO
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BARRA DE FERRO
Ø 8,00 mm

PISO EM CONCRETO

BRITA CORRIDA

VISTA SUPERIOR

BARRA DE FERRO
CHATO LAMINADO

2 12" x 38"

GRADE DE FERRO
(VER DETALHE)

QUADRO PARA APOIO DA GRADE
EXECUTADO COM CANTONEIRA DE
ABAS IGUAIS 1 12" x 316"

CHUMBADOR P/ FIXAÇÃO
DO QUADRO DE APOIO
DA GRADE NO CONCRETO

BARRA DE FERRO
Ø 8,00 mm

BLOCO ESTRUTURAL
EM CONCRETO

Detalhe Apoio da Grade
Escala: 1/15

Detalhe da Grade
Escala: 1/15
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BARRA DE FERRO
CHATO LAMINADO

1 12" x 3 8"

BARRA DE FERRO
CHATO LAMINADO

1 12" x 3 8"

25 Peças

5 Peças

Peças para Montagem da Grade
Escala: 1/10

RACHÃO

Tubos

 Ø300mm  e
 Ø400mm  

Reaterro
Brita Nº.02

CAPA ASFÁLTICA
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Seção de Reaterro de Vala
Escala: 1/15

BRITA GRADUADA
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PREFEITO MUNICIPAL

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

Projeto:

Projeto: Prancha:

Desenho: Data: Revisão:

Trecho:

Escala:

ANA JÚLIA UNGERICHT - ENG. CIVIL-CREA/SC 105.295-8
ANDRE BRITO DOTTI - ENG. CIVIL-CREA/SC 162.237-5
DENIR NARCIZO ZULIAN - ENG. CIVIL - CREA/SC 50.805-8
LUCAS FELIPE BALESTRIN - ENG. AGRÔNOMO - CREA/SC 156.743-7
MAX MOOSHAMMER - ENG. CIVIL - CREA/SC 139.164-0

FELIPE L. PARISOTO

DRE.

--

DRENAGEM

INDICADA (S)

Est. 0+0,000 - 13+12,000

MARÇO DE 2021

ESTACA

Quant. Un. Quant. Un. Quant. Un. Quant. Un.

BOCA DE LOBO TIPO I A EXECUTAR 2,00      Un. 2,00      Un. 8,00      Un. 10,00    Un.
BOCA DE LOBO TIPO II A EXECUTAR 4,00      Un. 4,00      Un. -        Un. 4,00      Un.
CAIXA CEGA TIPO I -        Un. -        Un. 1,00      Un. 1,00      Un.
CAIXA CEGA TIPO II 3,00      Un. 3,00      Un. -        Un. 3,00      Un.
ESCAVAÇÃO DE VALAS 281,17  m3 281,17  m3 70,35    m3 351,51  m3
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 116,20  m2 116,20  m2 26,40    m2 142,60  m2
REATERRO DE VALAS COM BRITA GRADUADA 18,70    m3 18,70    m3 3,60      m3 22,30    m3
REATERRO DE VALAS COM BRITA Nº 2 146,64  m3 146,64  m3 23,72    m3 170,36  m3
REATERRO DE VALAS COM RACHÃO 24,95    m3 24,95    m3 4,79      m3 29,74    m3
TUBOS DE CONCRETO DE Ø 400 mm 24,00    m 24,00    m 33,00    m 57,00    m
TUBOS DE CONCRETO DE Ø 600 mm 97,00    m 97,00    m -        m 97,00    m

6+0,000 13+12,000

TRECHO ACUMULADOQUANTITATIVOS                                          

DRENAGEM

TRECHO ACUMULADO

0+0,000 6+0,000
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